
8,33 %
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WC PNE. 
3,30  m2

RAMPA ACESSO AO SUBSOLO

i=12,73 %

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

D

S

8,33 %

IMPRENSA 

11,62  m2

TAQUIGRAFÍA 

16,61  m2

SOM 

DML 

5,50  m2

DEPÓSITO 

5,07  m2

MESA DIRETORIA 

83,18  m2

WC PNE FEM. 
5,00  m2

WC PNE MASC. 
4,66  m2

ESTAR 

69,88  m2

COPA 

5,40  m2 REDAÇÃO 

53,53  m2

EXIBIDOR E DIREÇÃO DE
TV 

27,64  m2

CAMARIM 

20,62  m2

SALA DE ESPERA DOS
CONVIDADOS 

ESTÚDIO DE
GRAVAÇÃO 

80,29  m2

WC FEM. 
3,96  m2

WC MAC. 
2,40  m2

SALA TÉCNICA 

JARDIM 

15,24  m2

COPA 

13,96  m2

HALL DOS ELEVADORES 

20,13  m2

CIRCULAÇÃO 

35,30  m2

HALL DOS ELEVADORES 

23,83  m2

8,33 %

1

2

3

4
D

S

-2,85

-3,25

-3,40

-3,55

-3,70

-3,10

-3,70

MESA DOS
DEPUTADOS

PLENÁRIO

PLENÁRIO

PLENÁRIO

SALA DE LIBRAS 

19,71  m2

19,71  m2

?? CV / 380 V / 3 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

90x20

FCAR-SS-01A

20 TR

(70)

(35)

(190)

(190)

(160)

(160)

(70)

20x20

10x20

10x20

FCAE-SS-01

3 TR

25x20

FCTE-SS-01

12.000 BTU/h

FCTE-SS-02

12.000 BTU/h

FCTE-SS-03
12.000 BTU/h

FCTE-SS-04A

25.000 BTU/h

FCTE-SS-04C

25.000 BTU/h

FCTE-SS-05A

42.000 BTU/h

FCTE-SS-05B

42.000 BTU/h

190 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

20x20

10x20

(125)

(30)

(120)

(90)

(80)

(90)

(120)

(120)

90 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA
90 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

90 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

FCTE-SS-09

16.000 BTU/h

FCTE-SS-07

16.000 BTU/h

FCTE-SS-06A

42.000 BTU/h
FCTE-SS-06B

42.000 BTU/h

FCTE-SS-10A

25.000 BTU/h

FCTE-SS-10B

25.000 BTU/h

FCTE-SS-11

25.000 BTU/h

FCTE-SS-12

12.000 BTU/h

FCTE-SS-08

16.000 BTU/h

150 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

40 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA40 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

40 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

Ø 1"

Ø 2"

Ø 11/2"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1 1/2"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 11/2"

Ø 11/4"

Ø 2 1/2"

PLANTA - PAVIMENTO SUBSOLO
ESCALA : ____________________________________________1:75

(240)
(240)

(260)

(260)

(290)

(290)

30x20

10x20

15x20

?? CV / 380 V / 3 F / 60 Hz

10x20
Ø 2 1/2"

Ø 2 1/2"

Ø 11/4"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

20x10

Ø 1"

20x10

PONTO DE FORÇA

20x10

20x20

40x20

25x20

(1190)

Ø 3/4"

8,33 %

NO FORRO
FECHAMENTO

NO FORRO
FECHAMENTO

PARA RETORNO
FRESTA DE 5 cm

30x10

20x10

30x10

(120)

30x10

30x10

(120)

70x40

70x40

70x40

(3000)

(3000)

(3000)

(3000)

(4890)

FCAR-SS-01B

20 TR

NO
 FO

RRO
FECHAM

ENTO

Ø 2"

Ø 2"

Ø 2 1/2"

(6750)

FCTE-SS-04B

12.000 BTU/h

EX-SS-01

790 m3/h

40 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

40x10

40x10

40x10

40x10

90 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

Ø 11/4"

35x20
20x20

O L M CONF. INDIC.

VISTODATAREV. ALTERAÇÃO

00 24/10/2023EMISSÃO - ESTUDO INICIAL LUIS CARLOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ALAGOAS
PLANTA - SUBSOLO

ALA_VAC_EPB_SUB_PL_0106_R01
CAD : RESPONSÁVEL TÉCNICO :

PROJETO :

TITULO :

Nº DO DESENHO :

DATA :

REVISÃO :

FOLHA :

ESCALA :
01/06

01
DEZ / 2023

REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

ACRESCENTAR NO PROJETO DE ARQUITETURA

REDE DE DUTOS DE AR EXTERIOR - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

REDE DE DUTOS DE RETORNO - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

LEGENDA :

TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO

ANTONIO HIRSCHLE CREA - 14.303-D 

TUBULAÇÃO DE RETORNO DE ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

SISTEMA - LOCAL - NUMERAÇÃOXX-XX-XX

VAZÃO (m3/h)(XXX)

RALO SIFONADO

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO DE DRENO ISOLADA

PONTO DE FORÇA

RALO SIFONADO

PONTO DE ÁGUA

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO DE DRENO ISOLADA

PONTO DE FORÇA

01 15/12/2023EMISSÃO - PROJETO BÁSICO LUIS CARLOS

PROJEÇÃO DE ALÇAPÃO
(60 x 60 cm)

VÁLVULA ESFERA

VÁLVULA DE CONTROLE
E BALANCEAMENTO
DINÂMICO (VCBD)

TUBULAÇÃO FLEXÍVEL DE  ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

LOCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA

ESPAÇO PARA O CREA: ESPAÇO PARA O CREA:

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO SMCCU:

ESPAÇO PARA SMTT:

TÍTULO/OBRA

RUA SÁ E ALBUQUERQUE, S/N, JARAGUÁ - MACEIÓ - AL

AUTORES DO
PROJETO:

CONSTRUÇÃO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ALAGOAS

RESPONSABILIDADES

PROPRIETÁRIO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS
CNPJ: 12.343.976/ 0001-46

ELABORADO POR

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PLANTA BAIXA - SUBSOLO

LCVP
PLANEJAMENTO TÉRMICO LTDA

ÁREA DO TERRENO: 

ESCALA:

DATA:

REV - 00

ÁREA CONSTRUIDA:

FOLHA:

OBS:

01/06
INDICADA

CLI
DEZEMBRO/2023

11.048,04m²

18.725,00m²

5.422,93m²ÁREA DE COBERTA:
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WC. PNE FEM. WC. PNE MASC. 

COPA/ DESCANSO 

PLENARINHO 

GRÁFICA 

DML 

VESTIÁRIO FEM VESTIÁRIO MASC. 

WC. PNE FEM. 

WC. PNE MASC. 

RECEPÇÃO 

HALL ELEVADORES 

MEZANINO 

WC. PNE MASC. 
FOYER 

RECEPÇÃO 

ESTAR COPA 

CHEFE ASS. MILITAR 

SALA DE ARMAS 

BIBLIOTECA MUSEU 

LAVABO 

AUDITÓRIO 

HALL DE CHEGADA 

PROTOCOLO 
REC. PROTOCOLO 

WC FEM. 

WC MASC. 

PNE FEM 

PNE MASC 

JARDIM  

LAVABO 

ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

JARDIM  

SOM 

SOM 

LIXO LIXO 

GUARITA 

COPA WC. PNE FEM. 

DEPÓSITO 

ESPAÇO PARA EXPOSIÇÕES 01 
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CAG

JARDIM  
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±0,00

+0,15

+0,15

±0,00

+0,64

±0,00

+0,15

A
15
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17

A
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A18

A18

54 VAGAS
(SENDO DUAS PARA CADEIRANTE)

76 VAGAS

COMPORTA
124 PESSOAS

CAPACIDADE DE 157 PESSOAS NA

PLATEIA (SENDO DUAS CADEIRANTES)
CAPACIDADE  DE 90 PESSOAS NA PLATEIAS

(SENDO DUAS CADEIRANTES)

RUA SÁ DE ALBUQUERQUE

IDOSOIDOSO

RAMPA
I = 8,33%

RAMPA
I = 4%

N.R.

RECEPÇÃO

PROJEÇÃO COBERTA GUARITA
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Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

PROJEÇÃO DOMUS

PROJEÇÃO DOMUS

PROJEÇÃO DOMUS

PROJEÇÃO DOMUS

PROJEÇÃO DOMUSPROJEÇÃO DOMUS

PROJEÇÃO DOMUS

PROJEÇÃO DOMUSPROJEÇÃO DOMUS

Projeção
exaustor

Projeção

exaustor

Projeção

exaustor

Projeção rampa superior

TUB. ÁGUA GELADA
PRUMADA

TUB. ÁGUA GELADA
ALIMENTAÇÃO - PLENÁRIO

(790)

20x20

(230)

(230)

PLANTA - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA : __________________________________________1:75

70x40

30x30NA LAJE (35x35)
PROJEÇÃO FURO

20x30

20x30

70x40

30x30

(594)

(594)

(594)

(594)

(594)

(594)

(594)

(594)

(594)

(594)

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

NA LAJE (35x35)
PROJEÇÃO FURO

(230)EX-TE-01

41 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

EX-TE-02

41 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

30x30NA LAJE (35x35)
PROJEÇÃO FURO

30x30NA LAJE (35x35)
PROJEÇÃO FURO

30x30NA LAJE (35x35)
PROJEÇÃO FURO

20x30

20x30

20x30

20x30

20x30

20x30

30x30

NA LAJE (35x35)
PROJEÇÃO FURO

30x30

NA LAJE (35x35)
PROJEÇÃO FURO

30x30

NA LAJE (35x35)
PROJEÇÃO FURO

(1485)

(1485)

(1485)

(1485)

(1485)

(1485)

(1485)

(1485)

(1485)

(1485)

(1485)

(1485)

FCTE-TE-04A
42.000 BTU/h

FCTE-TE-04B
42.000 BTU/h

FCTE-TE-04C
42.000 BTU/h

190 W/ 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

190 W/ 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

190 W/ 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-TE-05
12.000 BTU/h

40 W/ 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-TE-06
12.000 BTU/h

40 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-TE-07
20.000 BTU/h

110 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-TE-08
12.000 BTU/h

FCTE-TE-09
12.000 BTU/h

40 W/ 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-TE-10
12.000 BTU/h

FCTE-TE-11
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-TE-12
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-TE-13
12.000 BTU/h

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-TE-14A
32.000 BTU/h

FCTE-TE-14B
32.000 BTU/h

FCTE-TE-14C
32.000 BTU/h

FCTE-TE-14D
32.000 BTU/h

FCTE-TE-14E
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-TE-15
12.000 BTU/h

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-TE-16A
42.000 BTU/h

FCTE-TE-16B
42.000 BTU/h

FCTE-TE-16C
42.000 BTU/h

FCTE-TE-16D
42.000 BTU/h

FCTE-TE-16E
42.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-TE-17
12.000 BTU/h

FCTE-TE-18A
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-TE-18B
25.000 BTU/h

FCTE-TE-18C
25.000 BTU/h

(195 m3/h)

PESO : 0.000 Kg

TUB. ÁGUA GELADA

(HOLD)

URL-01
(AG = 105 m3/h)
(AC = 130 m3/h)
PESO : 3425 Kg

PONTO DE FORÇA
418 kW/380 V/3 F/60 Hz 

BAC-03
(130 m3/h)

URL-02

URL-03

BAC-02
(130 m3/h)

BAC-01
(130 m3/h)

BAGP-01
(105 m3/h)

BAGP-02
(105 m3/h)

BAGP-03
(105 m3/h)

Ø 2 1/2"

190 W/ 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-TE-02
42.000 BTU/h

BAG-S-01
(23 m3/h)

BAG-S-02
(000 m3/h)

BAG-S-03
(000 m3/h)

(FUTURO)

FCTE-TE-01A
55.000 BTU/h

FCTE-TE-01B
55.000 BTU/h

870 W/ 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA
870 W/ 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

110 W/ 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-TE-03A
20.000 BTU/h

FCTE-TE-03B
20.000 BTU/h

110 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

ABERTURA
P/ ADMISSÃO
DO AR PARA 
ALIMENTAR

(30 m2)
AS TORRES

(PLENARIO)

(GERAL)

Ø 2 1/2"

Ø 6"

TAR-01

(195 m3/h)

Ø 2"

(230)

(130)

10x20

(170)

10x20

110x20

(150) (150)

(45)

(75)

(35)

(25)

(45)

(140)

(140)

15x20

10x20

15x20

(60)

(100)

(45)

(850)(850) (850)

110x20 100x20

(850) (850) (850) (850) (850)

90x20 80x20 70x20 55x20 45x20
30x20 30x10

Ø 6"

15x20

40x10

Ø 6"

Ø 1 1/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 2"

Ø 6"

Ø 3/4"

Ø 2"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1 1/2"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 2"

Ø 1 1/2"

Ø 3/4" Ø 3/4" Ø 3/4"

Ø 1 1/2" Ø 1 1/2" Ø 1 1/2"Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"

Ø 1"

Ø 1 1/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1 1/4"

Ø 1"

Ø 6"

Ø 2 1/2"

Ø 5"

(AG = 105 m3/h)
(AC = 130 m3/h)
PESO : 3425 Kg

(AG = 105 m3/h)
(AC = 130 m3/h)
PESO : 3425 Kg

Ø 5"

Ø 5"

Ø 5"

Ø 5"

Ø 5"

TAR-02

PESO : 0.000 Kg

Ø 6"

Ø 6"

Ø 8"
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2
0

.
1
5

∅8"

tampa visitatampa visita

drenagem

.
1
5

.
2
0

transbordo ∅2``

reposicao ∅2``

.35

.25

.35

.35.35

.35

3
.
5
0

FI

DET. A

.15

.60 .20

.20

.80

CORTE - A.A

ESC. 1/100

3
.
5
0

CORTE - B.B

ESC. 1/100

SEM ESC.

1
.
0
0

1.00

.50

.
5
0

TETO E PAREDES

TIRANTES DE FIXACAO PARA

1,00x1,00  ESP. 25mm

PLACAS ISOLANTES

.25

.25

ISOLAMENTO TERMICO

TETO PISO E PAREDES

DETALHE ISOLAMENTO

SEM ESC.

ELEVACAO

0
.
6
0

.
2
0

furo inferior ∅60cm

ESC. 1/10

FURO INFERIOR

drenagens das celulas

DETALHE

0.15

0
.
1
5

0.15

tubo p/ interligar as

∅2``

``bujao``

.20

.80

.60

.
1
5

.60.20

tubo (com bujao) p/ interligacao das

drenagens entre as CELULAS do tanque

(solucao tipo p/ todas as celulas)

SEM ESC.

ELEVACAO

ABERTURAS DO TANQUE

FURO SUPERIOR

FURO INFERIOR

parede divisoria

PISO DO TANQUE

∅2``

Fi

Fs

VERGALHAO DE FERRO

DRENAGEM ENTRE CELULAS

ESC. 1/10

NIVEL D`AGUA

.10

.10

3
.
5
0

.10

mangote de borracha

.
2
0

DETALHE A

mangote de borracha

ISOLAMENTO TETO,PISO E PAREDE

B

DETALHE

C

NIVEL D`AGUA

.05

.10

.25

(p/ teto e parede)

DETALHE DA HASTE 

SEM ESC.

tirante de fixacao

manta torodin

BARREIRA DE VAPOR

(FOLHA DE ALUMINIO)

CONCRETO

c/ a manta torodin

vulcanizacao da haste

tela deploieux

tela deploieux

Manta Torodin vulcanizada

Cimento e areia 30mm esp.

Cimento e areia 20mm esp.

0.50 0.50

CIMENTO E AREIA 30mm ESP.

PISO,TETO OU PAREDE

Barreira de vapor

(Folha de aluminio)

desencontradas

dupla camada c/ placas

STYROFOAM 50mm ESP.

cobertura argamassa 30mm

barreira de vapor

(folha de aluminio)

tela deploieux

STYROFOAM 50mm esp.

isolamento termico

rabicho de arame galvanizado

para fixacao da tela 

c/ manta torodin

vulcanizacao da haste

argamassa 20mm

∅2``

valvula boia

NIVEL D`AGUA5cm

5cm

5cm

TUBO DE TRANSBORDO

TUBO DE REPOSICAO

∅2``

60x60cm

ISOLAMENTO TERMICO

FOLGA DE

SEGURANCA

ESC. 1/10

TUBULACAO DE REPOSICAO/TRANSBORDO

DETALHE

D

E TAMPA DE VISITA

60cm50cm

TAMPA DO TANQUE

5cm

5cm

ESQUEMA INTERLIGACOES

HIDRAULICAS DO TANQUE

SEM ESC.
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Tubulacao de Incendio

∅4``

C

-

2

3

C

-

1

4

C

-

1

3

C

-

2

TAMPA DE VISITA

DETALHE LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA BOMBAS IN LINE

SEM ESCALA

PISO

.
1
5

.10

.
1
0

CALHA P/ DRENAGEM

F

sifão tipo ``U``

BOMBA

VE VE

VE

MOTOR

VR

FILTRO E GUIA DE SUCÇÃO

BASE EM CONCRETO

VÁVULA FLO-TREX EM ÂNGULO

EM TUBO DE AÇO CARBONO

HASTE DE NIVELAMENTO

APOIO ANTI-VIBRATÓRIO

PARA APOIO DO CONJUNTO

CHAPA EM AÇO CARBONO

EM NEOPRENE

S
U
C
Ç
Ã
O

VB

M

VB

D
E
S
C
A
R
G
A

DETALHE LIGAÇÃO TIPO - FANCOIL

SEM ESCALA

6

VAI PARA CAIXA

SIFONADA

DRENAGEM 

TUBO PVC 32 mm C/ ISOLAMENTO EM

TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA

VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE

LUVA C/ ROBINETE SEM MANÔMETRO

LEGENDA : 

2 -

UNIÃO

3 -

4 -

1 - 

INDEPENDENTE DE PRESSÃO

FAN COIL 

5 -

7 -

6 -

VÁLVULA ESFERA

POLIETILENO 5 mm

3

5

7

6

2

8
 
c
m

4

5

3

1

2

8

FILTRO "Y"

8 -

FILTRO Y

MANÔVACUOMETRO

V.BORBOLETA
V.BORBOLETA

REDUÇÃO

JUNTA DE EXPANSÃO

JUNTA DE EXPANSÃO

FLANGES

REDUÇÃO

V.RETENÇÃO

DETALHE LIGAÇÃO TIPO - ELETROBOMBAS

SEM ESCALA

CONDENSADOR

CHILLER

50

40

0

10

20

30

50

40

30

20

10

0

102

0

4

6

8

EVAPORADOR

50

40

0

10

20

30

14

50

40

30

20

10

0

13
102

0

4

6

8

DETALHE LIGAÇÃO TIPO - CHILLER CONDENSAÇÃO Á AGUA

SEM ESCALA

V.BORBOLETA

V.BORBOLETA

V.BORBOLETA

V.BORBOLETA

JUNTA DE EXPANSÃO

MANÔVACUOMETRO

MANÔVACUOMETRO

TERMÔMETRO

JUNTA DE EXPANSÃO

VÁLVULA ESFERA

VÁLVULA ESFERA

FILTRO "Y"

FILTRO "Y"

REDUÇÃO

REDUÇÃO

TERMÔMETRO

DETALHE LIGAÇÃO TIPO - TORRE DE ARREFECIEMNTO

SEM ESCALA

JUNTA DE EXPANSÃO

JUNTA DE EXPANSÃO

VÁLVULA BORBOLETA

VÁLVULA BORBOLETA

REDUÇÃO

REDUÇÃO

VÁLVULA ESFERA

LOCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA

ESPAÇO PARA O CREA: ESPAÇO PARA O CREA:

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO SMCCU:

ESPAÇO PARA SMTT:

TÍTULO/OBRA

RUA SÁ E ALBUQUERQUE, S/N, JARAGUÁ - MACEIÓ - AL

AUTORES DO
PROJETO:

CONSTRUÇÃO:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS
CNPJ: 12.343.976/ 0001-46

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ALAGOAS

RESPONSABILIDADES

PROPRIETÁRIO:

3 PLANTA BAIXA - TÉRREO - GERAL
ESCALA:1:200

O L M CONF. INDIC.

VISTODATAREV. ALTERAÇÃO

00 24/10/2023EMISSÃO - ESTUDO INICIAL LUIS CARLOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ALAGOAS
PLANTA - PAVIMENTO TÉRREO

ALA_VAC_EPB_TER_PL_0206_R01
CAD : RESPONSÁVEL TÉCNICO :

PROJETO :

TITULO :

Nº DO DESENHO :

DATA :

REVISÃO :

FOLHA :

ESCALA :
02/06

01
DEZ/2023

ANTONIO HIRSCHLE CREA - 14.303-D 

01 15/12/2023EMISSÃO - PROJETO BÁSICO LUIS CARLOS

REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

ACRESCENTAR NO PROJETO DE ARQUITETURA

REDE DE DUTOS DE AR EXTERIOR - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

REDE DE DUTOS DE RETORNO - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

LEGENDA :

TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO

TUBULAÇÃO DE RETORNO DE ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

SISTEMA - LOCAL - NUMERAÇÃOXX-XX-XX

VAZÃO (m3/h)(XXX)

RALO SIFONADO

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO DE DRENO ISOLADA

PONTO DE FORÇA

RALO SIFONADO

PONTO DE ÁGUA

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO DE DRENO ISOLADA

PONTO DE FORÇA

PROJEÇÃO DE ALÇAPÃO
(60 x 60 cm)

VÁLVULA ESFERA

VÁLVULA DE CONTROLE
E BALANCEAMENTO
DINÂMICO (VCBD)

TUBULAÇÃO FLEXÍVEL DE  ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

ELABORADO POR

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PLANTA BAIXA - TÉRREO GERAL

LCVP
PLANEJAMENTO TÉRMICO LTDA

ÁREA DO TERRENO: 

ESCALA:

DATA:

REV - 00

ÁREA CONSTRUIDA:

FOLHA:

OBS:

02/06
INDICADA

CLI
DEZEMBRO/2023

11.048,04m²

18.725,00m²

5.422,93m²ÁREA DE COBERTA:
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WC MASC WC FEM. 

WC PNE FEM. WC PNE MASC 

SALA DE REUNIÃO 01 

SALA DE REUNIÃO 02 

SALA DE REUNIÃO 03 

SALA DE REUNIÃO 04 

SALA DE REUNIÃO 05 

LAV. MAS 

LAV. FEM 

OUVIDORIA 

DIR. DE COMISSÕES TÉCNICAS 

DIR. DE APOIO LEGISLATIVO 

DIR. DE ATAS, REGISTROS E
ANAIS 

DIR. DE APOIO TAQUIGRAFIA 

COPA 

DML 

PNE FEM 
PNE MASC 

WC FEM 
WC MASC 

RECEPÇÃO 

PREGÃO 

DIRETOR DE COMPRA 

D. DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS 

DIRETORIA DE CONTABILIDADE 

TI 

TECNOLOGIA 

DIRETORIA DE ADM DE
PESSOAL 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 

DIRETORIA DE CERIMONIAL 
SALA DE AULA ESCOLA
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LAJE IMPERMEABILIZADA 

CIRCULAÇÃO 

CIRCULAÇÃO 

CIRCULAÇÃO 
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ESPERA 

BWC 

ASSESSOR 

WC 
BWC 

ASSESSOR 

BWC 

WC 

WC 

ASSESSOR 

ASSESSOR 

ASSESSOR 

WC 

WC WC 

BWC 

BWC BWC 

ESPERA 

SALA DO DEPUTADO 
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Projeção
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Projeção
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Projeção
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Projeção
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Projeção
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Projeção
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Projeção
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Projeção
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Projeção
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Projeção
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Projeção
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Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

TUB. ÁGUA GELADA
PRUMADA

ALMOXARIFADO 

108,16  m2

DIRETORIA DE
SERVIÇOS GERAIS 

35,82  m2

WC PNE 

3,08  m2WC PNE 

3,08  m2

MÉDICO 01 

17,28  m2MÉDICO 02 

17,08  m2

DIRETORIA DE GESTÃO
DOCUMENTAL 

58,45  m2

ARMAZENAMENTO 

68,21  m2

ARQUIVO 

74,69  m2

DIRETORIA DE
MANUTENÇÃO 

35,23  m2

DIRETORIA DE ARQUIVO 

44,13  m2

DIRETORIA DE
ALMOXARIFADO 

38,43  m2

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

RECEPÇÃO 

32,92  m2

EXPEDIENTE 

70x40

30x30

NA LAJE (35x35)

PROJEÇÃO FURO

70x40

60x40

50x40

50x30

30x30

NA LAJE (35x35)

PROJEÇÃO FURO

30x30

NA LAJE (35x35)

PROJEÇÃO FURO

30x30

NA LAJE (35x35)

PROJEÇÃO FURO

30x30

NA LAJE (35x35)

PROJEÇÃO FURO

30x30

NA LAJE (35x35)

PROJEÇÃO FURO

30x30

NA LAJE (35x35)

PROJEÇÃO FURO

30x30

NA LAJE (35x35)

PROJEÇÃO FURO

70x40

70x40

60x40

50x40

50x30

TAR-02

PESO : 0.000 Kg

TAR-01

PESO : 0.000 Kg

FCTE-1P-01A
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-01B
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-02A
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-02B
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-03A
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-03B
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-04A
20.000 BTU/h

110 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-04B
20.000 BTU/h

110 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-05
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-06
12.000 BTU/h

FCTE-1P-07
12.000 BTU/h

FCTE-1P-08A
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-08B
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-09
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-10A
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-10B
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-11
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-12A

FCTE-1P-12B
FCTE-1P-13

12.000 BTU/h

40 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-14A

32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-14B

FCTE-1P-15A
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-15B
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-16
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-17
20.000 BTU/h

110 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-18A
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-18B
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-19A
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-19B

20.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-20

FCTE-1P-21
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-22
20.000 BTU/h

110 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-23
20.000 BTU/h

110 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-24A
20.000 BTU/h

110 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-24B
20.000 BTU/h

110 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

42.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-25A

42.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-25B

FCTE-1P-26A
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-26B
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-27A
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-27B
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-28A
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-28B
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-29
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-30
20.000 BTU/h

110 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-31
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-32
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-33
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-34
42.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-35
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-36A
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-36B
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-37A
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-37B
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 HzPONTO DE FORÇA

FCTE-1P-38
42.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-39
42.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-40
42.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-41
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-42
42.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-43
16.000 BTU/h

95 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-44
42.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-45
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-46A
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-46B
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-47
42.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

SALA 01

SALA 02

FCTE-1P-48
12.000 BTU/h

FCTE-1P-49
12.000 BTU/h

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-50
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-51
20.000 BTU/h

110 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-52
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-54
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-58
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-55
20.000 BTU/h

FCTE-1P-57
20.000 BTU/h

FCTE-1P-53
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-56
25.000 BTU/h

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-59
32.000 BTU/h

FCTE-1P-62
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-61
42.000 BTU/h

FCTE-1P-64
42.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-60
12.000 BTU/h

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-63
12.000 BTU/h

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-65
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-68
32.000 BTU/h

FCTE-1P-71
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-74
32.000 BTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-67
42.000 BTU/h

FCTE-1P-70
42.000 BTU/h

FCTE-1P-73
42.000 BTU/h

FCTE-1P-76
42.000 BTU/h

FCTE-1P-66
12.000 BTU/h

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-1P-69
12.000 BTU/h

FCTE-1P-72
12.000 BTU/h

FCTE-1P-75
12.000 BTU/h

110 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

110 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCAE-TE-01
15 TR

FCAE-1P-01
8 TR

FCAE-1P-02
8 TR

10x20

(55)

(7965)

(5550)

(60)

(120)

(180)

(80)

(135)

(230)

(50)

(220)

(165)

(195)

(215)

(305)

(170)

(140)
(210)

(115)
(140)

(50)

(50)

(125)

(100)

(70)

(135)

(60)

(140)

(100)

(110)

(95)

(200)

(200)

(190) (190)

(175)

(175)

(30)

(75)

(70)

(115)

(115)

(115)

(115)

(55)

(180)

(200)

(200)

(200)

(200)

(200)
(200)

(200)

60x60

100x60

(120)

(175)

FCAE-1P-03
5 TR

10x20

110x20

110x20

110x20

(200)

(200)

(200)

(200)

(200)

(200)

(200)

(200)

(200)

(200)

(200)

(200)
(30)

80x20

80x20

80x20

80x20

50x20

40x20

30x20

30x10

65x20

15x20

50x20 40x20 30x20 40x20

20x20 10x20

20x20

10x20

(4780)

60x60

65x20

65x20

40x20

35x20

10x20

30x20

20x20

10x20

25x20

15x20

(50)

(100)

(100)

(100)

(50)

(100)

(50)

(100)

(50)

(195)

(150)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(150)

(50)

(50)

55x20

55x20

55x20

30x20

(100)

(50)

(195)

(150)

20x20

10x20

10x20

20x20 20x20

(150) (150)

15x20

(3200)

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/2"

Ø 2"

Ø 1 1/2"Ø 4"

Ø 4"

Ø 4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 4"

Ø 4"

Ø 4"

Ø 4" Ø 2" Ø 2"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/4"

Ø 1"

Ø 5"

Ø 5"

Ø 5"

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/2"

Ø 3" Ø 2 1/2"
Ø 2 1/2"

Ø 1 1/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1" Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 2 1/2"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/4"

Ø 1"
Ø 1 1/4"

Ø 2 1/2"

Ø 1 1/2"
Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"
Ø 1 1/4"

Ø 1 1/4"
Ø 1"

Ø 2"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/4"

Ø 1"

Ø 1 1/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"
Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"
Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"
Ø 1"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 3/4"Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/4"

Ø 1"

Ø 4"

Ø 1"

Ø 4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 4"
Ø 4"

Ø 4"

Ø 4"

Ø 4"
Ø 4"

Ø 4"
Ø 3"

Ø 3"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 3"

Ø 3"

Ø 2 1/2"

Ø 2"

Ø 2 1/2"

Ø 2 1/2"

Ø 2 1/2"
Ø 2 1/2"

Ø 2"

Ø 2"

Ø 2"
Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4" Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/4"

Ø 3/4"
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TITULO :

Nº DO DESENHO :

DATA :

REVISÃO :

FOLHA :

ESCALA :
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01
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ANTONIO HIRSCHLE CREA - 14.303-D 

REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

ACRESCENTAR NO PROJETO DE ARQUITETURA

REDE DE DUTOS DE AR EXTERIOR - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

REDE DE DUTOS DE RETORNO - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

LEGENDA :

TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO

TUBULAÇÃO DE RETORNO DE ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

SISTEMA - LOCAL - NUMERAÇÃOXX-XX-XX

VAZÃO (m3/h)(XXX)

RALO SIFONADO

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO DE DRENO ISOLADA

PONTO DE FORÇA

RALO SIFONADO

PONTO DE ÁGUA

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO DE DRENO ISOLADA

PONTO DE FORÇA

PROJEÇÃO DE ALÇAPÃO
(60 x 60 cm)

VÁLVULA ESFERA

VÁLVULA DE CONTROLE
E BALANCEAMENTO
DINÂMICO (VCBD)

TUBULAÇÃO FLEXÍVEL DE  ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

01 15/12/2023EMISSÃO - PROJETO BÁSICO LUIS CARLOS
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CONTEÚDO DA PRANCHA:

LOCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA

ESPAÇO PARA O CREA: ESPAÇO PARA O CREA:

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO SMCCU:

ESPAÇO PARA SMTT:

TÍTULO/OBRA

RUA SÁ E ALBUQUERQUE, S/N, JARAGUÁ - MACEIÓ - AL

AUTORES DO
PROJETO:

CONSTRUÇÃO:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS
CNPJ: 12.343.976/ 0001-46

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ALAGOAS

RESPONSABILIDADES

PROPRIETÁRIO:

PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO GERAL

LCVP
PLANEJAMENTO TÉRMICO LTDA

ÁREA DO TERRENO: 

ESCALA:

DATA:

REV - 00

ÁREA CONSTRUIDA:

ÁREA DE COBERTA:

FOLHA:

OBS:

03/06
INDICADA

CLI
DEZEMBRO/2023

11.048,04m²

18.725,00m²

5.422,93m²
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CASA DE MÁQUINAS 

12,12  m2

LAJE
IMPERMEABILIZADA 

23,78  m2

LAJE
IMPERMEABILIZADA 

12,39  m2
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BE

BWC 

4,97  m2

LAVABO 

2,80  m2

ASSESSOR 

32,13  m2

ESPERA 

52,87  m2

ESPERA 

83,48  m2

LAJE
IMPERMEABILIZADA 

270,52  m2

CIRCULAÇÃO 

124,92  m2

SALA DO DEPUTADO 

43,87  m2

SALA DO DEPUTADO 

54,18  m2

ESPERA 

41,13  m2

ESPERA 

51,28  m2

ASSESSOR 

27,79  m2

SALA DO DEPUTADO 

54,18  m2

ESPERA 

52,20  m2

ASSESSOR 

18,12  m2

WC 

3,15  m2

BWC 

4,69  m2

ASSESSOR 

23,26  m2

SALA DO DEPUTADO 

49,52  m2

BWC 

3,90  m2

WC 

2,34  m2

ESPERA 

41,12  m2

SALA DO DEPUTADO 

49,83  m2

ESPERA 

50,81  m2

BWC 

4,16  m2

ASSESSOR 

18,70  m2

WC 

3,15  m2

BWC 

4,69  m2

ASSESSOR 

27,84  m2

BWC 

3,90  m2

WC 

2,34  m2

WC 

2,08  m2

ASSESSOR 

17,86  m2

ASSESSOR 

17,86  m2

ASSESSOR 

17,86  m2

WC 

2,60  m2

WC 

2,60  m2
WC 

2,60  m2

BWC 

4,35  m2

BWC 

4,35  m2 BWC 

4,30  m2

ESPERA 

41,26  m2

SALA DO DEPUTADO 

68,21  m2

SALA DO DEPUTADO 

68,21  m2

SALA DO DEPUTADO 

68,20  m2

SALA DO DEPUTADO 

68,21  m2

WC 

2,60  m2

BWC 

4,30  m2

ASSESSOR 

17,86  m2

ESPERA 

41,27  m2 ESPERA 

41,17  m2 ESPERA 

53,94  m2

CIRCULAÇÃO 

67,45  m2

1234

5

6

7

SO
BE16E(0,18  m) 

15P(0,28  m) 

8,33 %
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ÁREA DE CONSTRUÇÃO
2° PAV 

1.702,12  m2

A

B

B

D

D

G

G

E E

F

F

C
C

A

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

CALHA

CALHA

CALHA

CALHA

CALHA

CALHA

CALHA

CALHA
FCTE-2P-0632 MBTU/h

FCTE-2P-0932 MBTU/h FCTE-2P-1232 MBTU/h

FCTE-2P-0425 MBTU/h

FCTE-2P-0725 MBTU/h

FCTE-2P-1032 MBTU/h

FCTE-2P-1632 MBTU/h

FCTE-2P-17

FCTE-2P-1842 MBTU/h

FCTE-2P-2012 MBTU/h

FCTE-2P-1332 MBTU/h

FCTE-2P-1412 MBTU/h

FCTE-2P-1542 MBTU/h

FCTE-2P-1932 MBTU/h
FCTE-2P-2232 MBTU/h

FCTE-2P-2532 MBTU/h

FCTE-2P-2832 MBTU/h

FCTE-2P-0520 MBTU/h

FCTE-2P-0820 MBTU/h

FCTE-2P-1120 MBTU/h

FCTE-2P-21A25 MBTU/h

FCTE-2P-21B25 MBTU/h

FCTE-2P-24A25 MBTU/h

FCTE-2P-24B25 MBTU/h

FCTE-2P-27A25 MBTU/h

FCTE-2P-2725 MBTU/h
FCTE-3P-30B25 MBTU/h

FCTE-3P-30A25 MBTU/h

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 4"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 1 1/4"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 3/4"Ø 1" Ø 1"

Ø 1"Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3"

Ø 1"

Ø 2"

Ø 1 1/4"
Ø 1 1/2"

Ø 2"

(13,20 m³/h)

(8,46 m³/h)

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"
Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"Ø 2"
(10,8 m³/h)

Ø 1 1/4"
Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"
Ø 1 1/2"

Ø 2"

Ø 1"

Ø 1 1/2"

(12,48 m³/h)

(23,28 m³/h)

Ø 2 1/2"

Ø 1 1/2"
(31,74 m³/h)

(40,02 m³/h)

Ø 1 1/4"
(2,76 m³/h)

Ø 4"Ø 4"
(62,28 m³/h)

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA
190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

110 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA 110 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

110 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA
40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA 190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA
150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA
150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA
150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

PLANTA -  2° PAVIMENTO
ESCALA : _______________________________1:75

CAIXA PLENUM
120x70x50 cm

80x20

(3
70

0)

(125)

(80)

(120)

(125)

(80)

(100)

(80)

(145)

10x20

10x20

20x20

10x20

10x20

10x20

10x20

20x20

20x20

TUB. ÁGUA GELADA
PRUMADA

DESCE

80
x2

0

40x10
40x10

40x10
40x10

40x10
40x10

40x10

40x10

40x10

40x10

(125)

40x10

20x20
20x20

40x20
40x20

40x10

(155)

50

(150)

40x10

(155)

40x10

(50)

40x10

(155)

40x10

(50)

(195)

40x10

(195)

40x10

(50)

40x10

(50)

40x10

40x10

(195)

(195)

40x10

40x20

50x20

40x10

40x10

(155)

40x10

40x10

50x20

50x20

(3700)

(150)

(50)

(155)

30x20

80x20

1,5 CV / 380 V / 3 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-2P-01B
25 MBTU/h

FCTE-2P-01A
25 MBTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-2P-02
32 MBTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

FCTE-2P-03
20 MBTU/h

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1 1/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1 1/4"
(6,30 m³/h)

Ø 1 1/4"

Ø 3/4"

Ø 1 1/4"

12 MBTU/h

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

FCTE-2P-2312 MBTU/h

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

FCTE-2P-2612 MBTU/h

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

FCTE-2P-2912 MBTU/h

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

(155)

40x10

FCAE-2P-01 (8TR)
SALAS: DEP. ACESS. ESP.

20x20

40x10

(235)

40x10

(90)

40x10

(150)

20x20

20x20

20x20

10x20

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

(53,22 m³/h)

Ø 3/4"

Ø 3/4"

12 PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO - MÓDULO 03
ESCALA:1:200

O L M CONF. INDIC.

VISTODATAREV. ALTERAÇÃO

00 24/10/2023EMISSÃO - ESTUDO INICIAL LUIS CARLOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ALAGOAS
PLANTA - 2° PAVIMENTO

ALA_VAC_EEI_2P_PL_0406_R01
CAD : RESPONSÁVEL TÉCNICO :

PROJETO :

TITULO :

Nº DO DESENHO :

DATA :

REVISÃO :

FOLHA :

ESCALA :
04/06

01
DEZ/2023

ANTONIO HIRSCHLE CREA - 14.303-D 

REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

ACRESCENTAR NO PROJETO DE ARQUITETURA

REDE DE DUTOS DE AR EXTERIOR - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

REDE DE DUTOS DE RETORNO - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

LEGENDA :

TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO

TUBULAÇÃO DE RETORNO DE ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

SISTEMA - LOCAL - NUMERAÇÃOXX-XX-XX

VAZÃO (m3/h)(XXX)

AMBIENTE COM FORRO REBAIXADO 35 cm.

RALO SIFONADO

PONTO DE ÁGUA

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO DE DRENO ISOLADA

PONTO DE FORÇA

RALO SIFONADO

PONTO DE ÁGUA

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO DE DRENO ISOLADA

PONTO DE FORÇA

REDE DE DUTOS DE EXAUSTÃO - SEM ISOLAMENTO TÉRMICO

01 15/12/2023EMISSÃO - PROJETO BÁSICO LUIS CARLOS

LOCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA

ESPAÇO PARA O CREA: ESPAÇO PARA O CREA:

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO SMCCU:

ESPAÇO PARA SMTT:

TÍTULO/OBRA

RUA SÁ E ALBUQUERQUE, NÚMERO 807, JARAGUÁ - MACEIÓ - AL

AUTORES DO
PROJETO:

CONSTRUÇÃO:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS
CNPJ: 12.343.976/ 0001-46

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ALAGOAS

RESPONSABILIDADES

PROPRIETÁRIO:

ELABORADO POR

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO GERAL

LCVP
PLANEJAMENTO TÉRMICO LTDA

ÁREA DO TERRENO: 

ESCALA:

DATA:

REV - 00

ÁREA CONSTRUIDA:

FOLHA:

OBS:

04/06
INDICADA

CLI
DEZEMBRO/2023

11.048,04m²

18.725,00m²

5.422,93m²



25K

20K

42K

20 MBTU/h

FCTE-3P-0332 MBTU/h

FCTE-3P-0632 MBTU/h FCTE-3P-0932 MBTU/h

FCTE-3P-0125 MBTU/h

FCTE-3P-0425 MBTU/h

FCTE-3P-0732 MBTU/h

FCTE-3P-1332 MBTU/h
FCTE-3P-1412 MBTU/h

FCTE-3P-1542 MBTU/h

FCTE-3P-1712 MBTU/h

FCTE-3P-20

12 MBTU/h
FCTE-3P-2312 MBTU/h

FCTE-3P-2612 MBTU/h

FCTE-3P-1032 MBTU/h
FCTE-3P-1112 MBTU/h FCTE-3P-1242 MBTU/h

FCTE-3P-1632 MBTU/h
FCTE-3P-1932 MBTU/h

FCTE-3P-2232 MBTU/h

FCTE-3P-2532 MBTU/h

FCTE-3P-0220 MBTU/h

FCTE-3P-0520 MBTU/h

FCTE-3P-0820 MBTU/h

FCTE-3P-40B
32 MBTU/h

FCTE-3P-40A
32 MBTU/h

FCTE-3P-41
20 MBTU/h

FCTE-3P-43
20 MBTU/h

FCTE-3P-36
25 MBTU/h

FCTE-3P-33
25 MBTU/h

FCTE-3P-30
25 MBTU/h

FCTE-3P-38B
32 MBTU/h

FCTE-3P-37
32 MBTU/h

FCTE-3P-34
16 MBTU/h

FCTE-3P-31
16 MBTU/h FCTE-3P-28

16 MBTU/h

FCTE-3P-42
20 MBTU/h

FCTE-3P-18A25 MBTU/h

FCTE-3P-18B25 MBTU/h

FCTE-3P-21A25 MBTU/h

FCTE-3P-21B25 MBTU/h

FCTE-3P-24A25 MBTU/h

FCTE-3P-2425 MBTU/h
FCTE-3P-27B25 MBTU/h

FCTE-3P-27A25 MBTU/h

FCTE-3P-35
12 MBTU/h

FCTE-3P-32
12 MBTU/h

FCTE-3P-29
12 MBTU/h

FCTE-3P-39
12 MBTU/h

FCTE-3P-38A
32 MBTU/h

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 2"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 1 1/4"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1" Ø 1"

Ø 1"Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 4"

Ø 1"

Ø 2"

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/2"

Ø 2"

(13,20 m³/h)

(8,46 m³/h)

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"
Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"Ø 2"
(10,8 m³/h)

Ø 1 1/4"
Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"
Ø 1 1/2"

Ø 2"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1 1/2"

(12,48 m³/h)

(23,28 m³/h)

Ø 2 1/2"

Ø 1 1/2"
(31,74 m³/h)

Ø 2 1/2"
(20,10 m³/h)

(51,84 m³/h)

(65,04 m³/h)

Ø 1 1/4"
(3,58 m³/h)

Ø 1" Ø 1 1/4"

Ø 3/4" Ø 3/4"
Ø 3/4" Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4" Ø 3/4" Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4" Ø 3/4"

Ø 1 1/4" Ø 1 1/4"

Ø 1 1/2"

Ø 3/4"

Ø 1 1/2" Ø 1 1/2" Ø 1 1/2"

Ø 2"
(12,90 m³/h)

Ø 2"
(12,90 m³/h)

Ø 3/4"

Ø 2"
(13,68 m³/h)

Ø 1" Ø 1"

Ø 1"

Ø 1 1/4"

Ø 1" Ø 1 1/2" Ø 1 1/2"

Ø 4"Ø 4"
(68,62 m³/h)

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

95 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA 95 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA
95 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

110 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA
190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

110 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA 110 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

110 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA
40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA 190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA
150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA
150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA
150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

150 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA 40 W / 220 V / 1 F / 60 Hz

PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

190 W / 220 V / 1 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

CAIXA PLENUM
150x80x50 cm

100x20

(4
87

5)

(140)

(80)

(120)

(140)

(80)

(120)

(80)

(145)

10x20

10x20

20x20

10x20

10x20

10x20

10x20

20x20

20x20

1234
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DESCE

SO
BE

RAMPA ACESSO AO TÉRREO

i=0,75 %

RAMPA ACESSO AO SUBSOLO

i=12,73 %

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

D

S

HALL DOS ELEVADORES 

20,13  m2

1234

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

16
DESCE

SO
BE16E(0,18  m) 

15P(0,28  m) 

WC 

2,60  m2
BWC 

4,70  m2
VESTIÁRIO 

6,00  m2

ESPERA 

48,39  m2

SALA DO MOTORISTA 

10,40  m2

SALA DO PRESIDENTE 

85,85  m2

SALA DE REUNIÃO 

93,41  m2

WC PNE 

4,00  m2

SALA DO PROCURADOR 

32,80  m2

ASSESSOR 

15,44  m2

ESPERA 

22,51  m2

WC 

2,47  m2

BWC 

3,97  m2

ASSESSOR 

15,44  m2
ASSESSOR 

16,46  m2

ESPERA 

22,51  m2
ESPERA 

25,73  m2

WC 

2,47  m2
WC 

3,12  m2

BWC 

3,97  m2

BWC 

4,33  m2

SALA DO DEPUTADO 

32,80  m2
SALA DO DEPUTADO 

32,45  m2

ESPERA VIP 

28,02  m2

CHEFE DO GABINETE 

29,20  m2

APOIO 

28,30  m2

SALA DO DEPUTADO 

43,87  m2

SALA DO DEPUTADO 

54,18  m2

ESPERA 

41,13  m2

ESPERA 

51,28  m2

ASSESSOR 

27,79  m2

SALA DO DEPUTADO 

54,18  m2

ESPERA 

49,46  m2

ASSESSOR 

18,70  m2

WC 

3,15  m2 BWC 

4,69  m2

ASSESSOR 

23,26  m2

SALA DO DEPUTADO 

49,52  m2

BWC 

3,90  m2

WC 

2,34  m2

ESPERA 

41,12  m2

SALA DO DEPUTADO 

49,83  m2

ESPERA 

50,81  m2

BWC 

4,16  m2

ASSESSOR 

18,70  m2

WC 

3,15  m2 BWC 

4,69  m2

ASSESSOR 

27,84  m2

BWC 

3,90  m2

WC 

2,34  m2

WC 

2,08  m2

CIRCULAÇÃO 

51,06  m2

CIRCULAÇÃO 

38,55  m2

ASSESSOR 

17,86  m2

ASSESSOR 

17,86  m2

ASSESSOR 

17,86  m2

WC 

2,60  m2 WC 

2,60  m2

WC 

2,60  m2

BWC 

4,35  m2

BWC 

4,35  m2 BWC 

4,30  m2

ESPERA 

41,26  m2

SALA DO DEPUTADO 

68,21  m2

SALA DO DEPUTADO 

68,21  m2

SALA DO DEPUTADO 

68,20  m2

SALA DO DEPUTADO 

68,21  m2

WC 

2,60  m2

BWC 

4,30  m2
ASSESSOR 

17,86  m2

ESPERA 

41,27  m2 ESPERA 

41,17  m2 ESPERA 

53,94  m2

CIRCULAÇÃO 

16,15  m2

7

8

9

10 11 12 13 14 15

16
DESCE

3,17 %

3,
17

 %

+8,45

+8,45
+11,58+11,58

+11,58

A
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 8,33% 8,33%
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Projeção
exaustor

Projeção
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Projeção
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Projeção
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Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

Projeção
exaustor

TUB. ÁGUA GELADA
PRUMADA

DESCE

10
0x

20

40x10
40x10

40x10
40x10

40x10
40x10

40x10

40x10

40x10

40x10

(140)

40x10

20x20
20x20

40x20
40x20

40x10

(155)

50

(150)

40x10

(155)

40x10

(50)

40x10

(155)

40x10

(50)

(195)

40x10

(195)

40x10

(50)

40x10

(50)

40x10

40x10

(195)

(195)

40x10

40x20

50x20

40x10

40x10

(155)

40x10

Ø 1 1/4"

Ø 1 1/4"

40x10

40x10

40x10

40x10

40x10

40x10 40x10 40x10

40x10

40x1040x10

40x10

40x10 40x10

40x10

40x10

20x20

20x20 20x2020x20

20x20 20x2020x20

10x20 10x2010x20

20x20

20x20 20x20

20x20

10x20

30x20Ø 1" 40x20

50x20

50x20

(4875)

(80)

(80) (80)

(245)

40x10

(30)

(140)

(265)

(90)

(90)

(50) (50)

(75)

(75)

(90)

(50)

(75)

(150)

(50)

(155)

30x20

40x20
80x20

2,0 CV / 380 V / 3 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

15 PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO
ESCALA:1:75

O L M CONF. INDIC.

VISTODATAREV. ALTERAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ALAGOAS
PLANTA - 3° PAVIMENTO

ALA_VAC_EPB_3P_PL_0506_R01
CAD : RESPONSÁVEL TÉCNICO :

PROJETO :

TITULO :

Nº DO DESENHO :

DATA :

REVISÃO :

FOLHA :

ESCALA :
05/06

01
DEZ/2023

ANTONIO HIRSCHLE CREA - 14.303-D 

REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

ACRESCENTAR NO PROJETO DE ARQUITETURA

REDE DE DUTOS DE AR EXTERIOR - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

REDE DE DUTOS DE RETORNO - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

LEGENDA :

TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO

TUBULAÇÃO DE RETORNO DE ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

SISTEMA - LOCAL - NUMERAÇÃOXX-XX-XX

VAZÃO (m3/h)(XXX)

AMBIENTE COM FORRO REBAIXADO 35 cm.

RALO SIFONADO

PONTO DE ÁGUA

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO DE DRENO ISOLADA

PONTO DE FORÇA

RALO SIFONADO

PONTO DE ÁGUA

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO DE DRENO ISOLADA

PONTO DE FORÇA

REDE DE DUTOS DE EXAUSTÃO - SEM ISOLAMENTO TÉRMICO

00 24/10/2023EMISSÃO - ESTUDO INICIAL LUIS CARLOS

01 15/12/2023EMISSÃO - PROJETO BÁSICO LUIS CARLOS

LOCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA

ESPAÇO PARA O CREA: ESPAÇO PARA O CREA:

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO SMCCU:

ESPAÇO PARA SMTT:

TÍTULO/OBRA

RUA SÁ E ALBUQUERQUE, S/N, JARAGUÁ - MACEIÓ - AL

AUTORES DO
PROJETO:

CONSTRUÇÃO:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS
CNPJ: 12.343.976/ 0001-46

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ALAGOAS

RESPONSABILIDADES

PROPRIETÁRIO:

ELABORADO POR

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO GERAL

LCVP
PLANEJAMENTO TÉRMICO LTDA

ÁREA DO TERRENO: 

ESCALA:

DATA:

REV - 00

ÁREA CONSTRUIDA:

FOLHA:

OBS:

05/06
INDICADA

CLI
DEZEMBRO/2023

11.048,04m²

18.725,00m²

5.422,93m²ÁREA DE COBERTA:
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RAMPA ACESSO AO SUBSOLO

i=12,73 %
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LAJE IMPERMEABILIZADA 

+13,95

E

TUB. ÁGUA GELADA
PRUMADA

Ø 2"

Ø 1 1/4"

DESCE

PLANTA - PAVIMENTO ROOFTOP COBERTA
ESCALA : _______________________________________________________________1:75

(4420)

(740)

(740)

45
x2

0
45

x2
0

45
x2

0
45

x2
0

45
x2

0
45

x2
0

50x4050x3030x30

(740) (740)

(740)

(970)

100x40

ADLQ#4 ADLQ#4
(740)

ADLQ#4

ADLQ#4 ADLQ#4 ADLQ#4

FC-RT-02 (8TR)
RESTAURANTE 2

(3450)

45x20

45x20

(4420)

(970)

100x40

FC-RT-02 (8TR)
RESTAURANTE 1

(3450)

(740)
ADLQ#4
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Projeção de coberta p/ proteção

Ø 1 1/4"Ø 1 1/4" Ø 2"

2,0 CV / 380 V / 3 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

2,0 CV / 380 V / 3 F / 60 Hz
PONTO DE FORÇA

SH
AF

T

Ø 2"

Ø 2"

Projeção de coberta p/ proteção

02 x GRELHA DE RETORNO FABR.
TROX MOD. AR-AG - 1225 x 525 mm

RAMPA ACESSO AO SUBSOLO

i=12,73 %

1
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3
4

5
6

7
8
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14
15

16
17

18
19

D

S

TERRAÇO 

142,43  m2
REFEITÓRIO 

101,02  m2

LOUNG/ RESTAURANTE 

114,35  m2

JARDINEIRA 

264,37  m2

CÂMARA
FRIA 

2,70  m2

PRAÇA DOS GARÇONS 

7,80  m2

CIRCULAÇÃO 

39,99  m2

BARRILETE 

40,13  m2

PRÉ-PREPARO 

5,76  m2

LIXO 

2,70  m2

LAVABO 

2,24  m2

1234

D S4E(0,18  m) 

3P(0,28  m) 

LAVABO 

2,24  m2

WC PNE 

4,43  m2

COZINHA 

29,38  m2

COCÇÃO

COPA SUJA

FOGÃO

RE
FR

IG
ER

AD
OR

ES

COPA LIMPA

DOMUS

DOMUS DOMUS
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PLANTA - PAVIMENTO ROOFTOP TERRAÇO
ESCALA : _______________________________________________________________1:75
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VISTODATAREV. ALTERAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ALAGOAS
PLANTA - ROOFTOP

ALA_VAC_EPB_RT_PL_0606_R01
CAD : RESPONSÁVEL TÉCNICO :

PROJETO :

TITULO :

Nº DO DESENHO :

DATA :

REVISÃO :

FOLHA :

ESCALA :
06/06

01
DEZ/2023

ANTONIO HIRSCHLE CREA - 14.303-D 

REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

ACRESCENTAR NO PROJETO DE ARQUITETURA

REDE DE DUTOS DE AR EXTERIOR - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

REDE DE DUTOS DE RETORNO - COM ISOLAMENTO TÉRMICO

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

LEGENDA :

TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO

TUBULAÇÃO DE RETORNO DE ÁGUA GELADA, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO

SISTEMA - LOCAL - NUMERAÇÃOXX-XX-XX

VAZÃO (m3/h)(XXX)

AMBIENTE COM FORRO REBAIXADO 35 cm.

RALO SIFONADO

PONTO DE ÁGUA

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO DE DRENO ISOLADA

PONTO DE FORÇA

RALO SIFONADO

PONTO DE ÁGUA

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO DE DRENO ISOLADA

PONTO DE FORÇA

00 24/10/2023EMISSÃO - ESTUDO INICIAL LUIS CARLOS

01 15/12/2023EMISSÃO - PROJETO BÁSICO LUIS CARLOS

REDE DE DUTOS DE EXAUSTÃO - SEM ISOLAMENTO TÉRMICO

LOCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA

ESPAÇO PARA O CREA: ESPAÇO PARA O CREA:

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO SMCCU:

ESPAÇO PARA SMTT:

TÍTULO/OBRA

RUA SÁ E ALBUQUERQUE, S/N JARAGUÁ - MACEIÓ - AL

AUTORES DO
PROJETO:

CONSTRUÇÃO:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS
CNPJ: 12.343.976/ 0001-46

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ALAGOAS

RESPONSABILIDADES

PROPRIETÁRIO:

ELABORADO POR

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PLANTA BAIXA - ROOFTOP

LCVP
PLANEJAMENTO TÉRMICO LTDA

ÁREA DO TERRENO: 

ESCALA:

DATA:

REV - 00

ÁREA CONSTRUIDA:

FOLHA:

OBS:

06/06
INDICADA

CLI
DEZEMBRO/2023

11.048,04m²

18.725,00m²

5.422,93m²ÁREA DE COBERTA:


